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Anschlussdose
Satellit XT mit Relais
H2-Level Einstellung:
[Escl H2 = 4-77% Explosi fah
L Konfiguration [SET] =4-77% Explosionsgetahr
L Alarm 1[SET] Gewdnschte Einstellungen fir Raum 0.11
L A-Level [SET] Alarm 1 = Gelber Blitz bei H2 > 0.1%
:.ug 18% [SET] Alarm 2 = Roter Blitz und Horn bei H2 > 1
[ESC] [ESC] [ESC]
T Monitoring [SET]
6-Draht Leitung geschirmt
2-Draht Leitung geschirmt
Verdrahtung Anschlussdose Raum 0.11
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